
1.60x1.20x.73 m.
MESA K661

ARMARIO .92x.42

Estudio de T.V.

Aula 3Aula 2

Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 Aula 8

Gerente Admo.

Serv. Escolares

Archivo

ARMARIO .92x.42

ARMARIO .92x.42

Aula 10a

Sala de

juntas

Bodega

Rectoría

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

cubierta de acceso

proyección de marco

proyeccion de parasoles

site

Encargado site

Vinculación

Promoción

Recepción

Area de espera

Vestíbulo

C.T.C. 1

Cafetería

Lab. Audio

Lab. Video

Promoción

C.T.C. 2

Area de lectura

Oratorio

Acervo

Videoteca y Audioteca

C.T.C. 3

Salón de maestros

Café

Aula 1

Lab. de fotografía

Cto. Oscuro

Fotografía Digital

Estudio de T.V.

Acceso principal

Sanitarios hombresSanitarios mujeres

Cto. de tableros

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.P.T. + 0.34

proyeccion de cubierta de acceso

A-03

1'

A-03

1'

A-03

2'

A-03

2'

A-03

3'

A-03

3'

A-03

1'

A-03

1'

A-03

2'

A-03

2'

A-03

3'

A-03

3'

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70
N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +- 0.00

H= 2.70

19

espacio para 

gabinete contra incendio

espacio para 

gabinete contra incendio

Pasillo

espacio a doble altura

Toilet

7.055

1.201.20

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

0.900.90

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

Area de

Administracion

Descanso

0.90
1.20

0.90

0.90

0.90 0.90

0.90

0.90

1.20

0.90

0.90

Sala de espera

N.S.L. + 5.275

Ducto de instalación

eléctrica

Ducto de

voz y datos

18

17

16

15

14

muro divisorio

de tablaroca

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

N.I.PL. + 6.59
N.P.T. + 3.89

H= 2.70

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70
N.I.PL. + 6.25
N.P.T. + 3.55

H= 2.70

1.201.20

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

1.20 1.20 1.20

0.90

0.90

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70
N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70 N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.80
N.P.T. +-0.00

H= 2.80

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +- 0.00

H= 2.70

N.I.PL. + 6.927
N.P.T. +-0.00

H= 6.927

N.P.T. - 0.95

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20

1.20

0.90

0.90

Ducto de

voz y datos

7.055

0.90

0.90

7.055

5.960

8.830

7.055

6.005

2.900

2.725

5.800 37.340

2.899

2.912

1.830

3.877

3.455 7.035

6.004

6.750 3.500 7.047 7.055 3.455 7.010

6.005

9.074

2.997

3.467

2.988

1.913

1.987

6.004 6.004

2.40

5.937

1.950

1.950

1.947 1.953 1.953

1.950 0.967 0.967 1.950

1.950

2.028

2.255

0.951

0.360

1.351

3.228

2.632

3.505 3.451

5.960

10.675

6.750

3.500

6.005

7.185

N.P.T. -0.17

0.950

Escala 1:75

Escala 1:75

TIPO DE PLANO:

PROYECTO: 

ELABORO: ESCALA:

FECHA:

CARGO FIRMA FECHA

EN PISOB.A.N. INDICA BAJADA DE AGUAS NEGRAS.

  DEBERAN DE CONSULTARSE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

6. CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE. 
7. EN LO REFERENTE A OBSERVACIONES ESTRUCTURALES  

5. LAS COTAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA. 

3. NO SE TOMARAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO. 

INDICA NIVEL SUPERIOR DE CERRAMIENTO

INDICA NIVEL SUPERIOR DE TRABE METALICA

INDICA NIVEL SUPERIOR DE ARMADURA
INDICA NIVEL INFERIOR DE ARMADURA

INDICA NIVEL INFERIOR DE TRABE METALICA
INDICA NIVEL DE FIRME DE CONCRETO

2. NIVELES EN METROS. 

4. LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO. 

1. COTAS EN METROS.

N.I.A.

N.S.C.
N.S.A.

N.I.TM.
N.FC.

N.S.TM.

NIVEL SUPERIOR DE VENTANA.

NIVEL INFERIOR DE VENTANA

SEGUN MUESTRA APROBADA.

ALTURA LIBRE DE NPT. A N.I.PL.

INDICA BAJADA DE AGUA PLUVIAL.

H.

N.J.

B.A.P.

N.M.

S.M.A.

N.I.V.

N.P.

N.I.PL.

N.S.V.

N.I.T.

NIVEL DE JARDIN.

NIVEL DE MURO.

NIVEL DE PRETIL.

NIVEL INFERIOR DE TRABE

NIVEL INFERIOR DE PLAFON.

N.S.L.

N.S.T.

N.I.L.

N.

N.P.T.

INDICA NIVEL.

NIVEL SUPERIOR DE LOSA.

NIVEL DE PISO TERMINADO.

NIVEL SUPERIOR DE TRABE.

NIVEL INFERIOR DE LOSA.

INDICA NIVEL EN ALZADO

INDICA NIVEL EN PLANTA.

LOCALIZACION DE PLANO.

DE ACABADOS.

INDICA COTAS A EJES.

INDICA COTAS A PANOS.

INDICA VER DETALLE
EN PLANO INDICADO.

INDICA COTAS GENERALES.

INDICA CAMBIO DE NIVEL

INDICA FACHADA.
INDICA CLAVE DE

INDICA CLAVE DE

INDICA CLAVE DE

INDICA CORTE P/ FACHADA.

LOCALIZACION DE PLANO.

INDICA CORTE O SECCION.

LOCALIZACION DE PLANO.

LOC

LOC

LOC

UNID 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

PARA EL DESARROLLO

eco

F1

A-03

F2

A-03

F3

A-02

F4

A-02

F1

A-03

F2

A-03

F3

A-02

F4

A-02

Salida de

Emergencia

2.452.55

5.960

1.830

3.585 2.295 2.941 2.941 2.295

3.500 3.455

6.005

2.900

6.005

2.725

6.005

2.975

1.395

5.955

1.400

0.500

0.950 9.350 0.950

11.250

0.950

1.400

0.500

6.005 6.005

3.200

2.554

3.512 3.487

1.687

3.750

2.567

3.550

2.530

2.487

2.550

2.385

1.310 1.310

3.512
3.512

3.544

2.568

2.385

3.544

3.588

3.588

2.041

2.041

1.950

1.950 1.950

1.350

2.190

5.960

7.010 7.055 7.100 7.100 7.100 7.100

4.488

6.025

3.500

2.125

5.075

1.310

1.465

1.120

2.555

0.500

2.150

0.500

0.950

1.400

0.500

0.950 0.950

0.950

1.400

0.500

Ducto

electrico

Bodega

1.20

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

6.150

6.150

3.000

15.300

50.400

3.150 3.150

0.450

3.150 3.150 3.150 3.150 1.700 3.150 3.150 3.150 3.150

0.450

5.700

0.450

2.550

0.450

5.700

0.450

0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

3.150 3.150

0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

0
.
2

2
5

0
.
2
2

5

0.225 0.225

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

6.150

6.150

3.000

15.300

50.400

3.150 3.150

0.450

3.150 3.150 3.150 3.150 1.700 3.150 3.150 3.150 3.150

0.450

5.700

0.450

2.550

0.450

5.700

0.450

0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

3.150 3.150

0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

0
.
2
2
5

0
.
2
2
5

0.225 0.225

A-03

4

A-03

4'

A-03

4

A-03

4'

2.000 1.220

0.4000.400

0.853

0.90

proyeccion de parasolesproyeccion de parasoles proyeccion de parasoles

CF-05

A-CF-03

CF-06

A-CF-03

CF-04

A-CF-02

CF-01

A-CF-01

CF-02

A-CF-01

CF-03

A-CF-02

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

1.175

0.880

Sanitarios hombresSanitarios mujeres

B.A.P.

B.A.P.

B.A.N.

B.A.N.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

B.A.P.

B.A.N.

B.A.N.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.

B.A.P.B.A.P.

B.A.P. B.A.P.

CF-05

A-CF-03

CF-06

A-CF-03

CF-04

A-CF-02

CF-01

A-CF-01

CF-02

A-CF-01

CF-03

A-CF-02

Ver detalle de modulo

de saitarios tipo en planos

A-DS-01 y A-DS-02

Ver detalle de modulo

de saitarios tipo en planos

A-DS-01 y A-DS-02

Ver detalle de escalera

en plano A-DE-01 y A-DE-02

Ver detalle de modulo

de saitarios tipo en planos

A-DS-01 y A-DS-02

Ver detalle de escalera

0.380

2.000

0.380

1.220

en plano A-DE-01 y A-DE-02

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

muro divisorio

de tablaroca

1.400

1.400

0.367

2.453

0.180

columna falsa

de tablacemento

columna falsa

de tablacemento

columna falsa

de tablacemento

2.733

2.0002.480

Aseo

1.400

0.80

impresora

p
i
z
a
r
r
ó
n

m
e

s
a

s
 
d

e
 
t
r
a

b
a

j
o

quimicos

ampliadora ampliadora ampliadora

tarja mesa de trabajo

proyeccion de 1 nivel

impresora

scaner

calentador

consola de audio

mesa con microfonos

pizarrón en cancel

2.810

5.490

1.20

Mixer

consola

monitores

(por verificar acomodo de equipos)

5.350

NOTA:

ESTE PLANO SUSTITUYE AL ANTERIOR CON FECHA

DEL 24 DE JULIO DE 2006.

Cocina

Despensa

0.90

0.955

1.275

0.90

N.I.PL. + 2.70
N.P.T. +-0.00

H= 2.70

3.000

1.20

1.20

3.130

2.550

2.000


